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DMP—07—-0321 BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+1#X6 50.20 11/27 STP—07-0542 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 15.0 30 11.19 460 13.99 3#8+1#10 97.20 11/27
DMP—07—-0323 | BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 39 74.60 460 93.25 3#2/0+1#X6 45.20 11/2" STP—07-0642 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 15.0 30 11.19 460 13.99 3#8+1#10 108.20 11/2”
DMP—07—0422 BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+1§X6 49.20 11/2" DSP—07-01B BOMBA DE ACHIQUE DE P0OZO 1.0 30 0.75 460 0.93 4X12 73.20 3/4"
DMP—07—0521 BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 3@ 74.60 460 93.25 3#2/0+1#X6 81.20 11/2" DSP—07-02B BOMBA DE ACHIQUE DE POZO 1.0 30 0.75 460 0.93 4X12 54.20 3/4”
DMP—-07-0523 BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 3@ 74.60 460 93.25 3#2/0+1#X6 87.60 11/2" DSP—-07-03B BOMBA DE ACHIQUE DE POZO 1.0 3@ 0.75 460 0.93 4X12 50.20 3/4”
DMP—07—-0622 BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+1#X6 89.70 11/2" DSP—07—-04B BOMBA DE ACHIQUE DE POZO 1.0 39 0.75 460 0.93 4X12 70.20 3/4"
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO " TRANSFORMADOR 460/220—127 V PARA .,
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO » VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
SRP—07-0333 | EN DIGESTORES 25.5 30 19.00 460 23.75 3#8+1#10 57.20 3/4 MOV—07—-0441 STP—07—0441 (VALVULA DE TAPON) 0.08 39 0.06 460 0.07 4X12 101.00 3/4
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO " VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO " VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO » VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
SRP—07-0533 | EN DIGESTORES 25.5 30 19.00 460 23.75 3#8+1#10 70.20 3/4 MOV—07-0422 | pyp—07-0422 (VALVULA DE TAPGN) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 46.20 3/4
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO ,, VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN "
AHEX—07-0370 | INTERCAMBIADOR DE CALOR 17.4 13.00 460 16.24 48.20 11/2 MOV—07—0425A DIGESTOR AD—07-0401 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 47.20 3/4
" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN "
» VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN ”
STP—07—0341 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 15.0 30 11.19 460 13.99 3#8+1#10 87.00 3/4 MOV—-07-0424B | p|GESTOR AD—07—0401 (VALVULA DE 0.75 39 0.56 460 0.70 4X12 40.20 3/4
TAPON)
" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN "
STP—07-0441 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 15.0 30 11.19 460 13.99 3#8+1#10 101.00 3/4 MOV—07-0425B | p|GESTOR AD—07-0401 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 40.70 3/4
" VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
N VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
STP—07—-0641 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 15.0 30 11.19 460 13.99 3#8+1#10 105.00 3/4 MOV—07-0342 STP—07—0342 (VALVULA DE TAPGN) 0.08 30 0.06 460 0.07 4X12 83.00 3/4
EQUIPO DE IZAJE PARA MANTENIMIENTO » VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
" VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
" VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
DSP—07-02A | BOMBA DE ACHIQUE DE POZO 1.0 30 0.75 460 0.93 4X12 55.20 3/4 MOV—07-0323 | pMp_07-0323 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 42.20 3/4
" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN ”
" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN "
DSP—07—04A BOMBA DE ACHIQUE DE POZO 1.0 30 0.75 460 0.93 4X12 69.20 3/4 MOV—07—0324A DIGESTOR AD—07—0301 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 37.20 3/4
" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN "
PP—MOV—10 TABLERO DE MOVS 21.6 30 16.14 460 20.18 3#8+1#10 10.00 3/4 MOV-07-0324B | pGESTOR AD—07—0301 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 36.20 3/4
" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN ”
DMP-07-0322 | BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+1#X6 47.20 1.1/2 MOV-07-0325B | DIGESTOR AD—07—0301 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 37.70 3/4
» VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
" VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
DMP—07-0423 | BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+1#X6 49.20 11/2 MOV—-07-0542 | sTp—_07-0542 (VALVULA DE TAPON) 0.08 30 0.06 460 0.07 4X12 97.20 3/4
" VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
DMP—07-0522 | BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+14X6 84.20 1.1/2 MOV—07-0521 | pyMp_07—-0521 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 78.20 3/4
» VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
DMP—07-0621 | BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+14#X6 92.70 11/2 MOV-07-0522 | pMp_07-0522 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 81.20 3/4
" VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
DMP—07-0623 | BOMBA DE MEZCLADO EN DIGESTORES 100.0 30 74.60 460 93.25 3#2/0+14X6 89.60 11/2 MOV—07-0523 | pMp-07-0523 (VALVULA DE TAPON) 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 84.60 3/4
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO " VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN "
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO 3/4" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN 3/4"
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO 5 /47 VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN 3 /4
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO " VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN Y
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO " VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA "
SRP—07-0631 EN DIGESTORES 25.5 30 19.00 460 23.75 3#8+1#10 68.20 3/4 MOV—07—0641 STP—07—0641 (VALVULA DE TAPON) 0.08 30 0.06 460 0.07 4X12 105.00 3/4
BOMBA DE RECIRCULACION DE LODO DIGERIDO » VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA ”
SRP—07-0633 | EN DIGESTORES 25.5 30 19.00 460 23.75 3#8+1#10 72.20 3/4 MOV—07-0642 STP—07—0642 (VALVULA DE TAPON) 0.08 30 0.06 460 0.07 4X12 108.20 3/4
AREXZ0770560 | INTERCAMBIADOR DE CALOR MOV—07-0621 VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA 0.75 30 0.56 460 0.70 4X12 89.70 3/4”
17.4 30 13.00 460 16.24 4X10 72.20 11/2" DMP—07-0621 (VALVULA DE TAPON) ' : ' '
AHEX—07—-0570 | INTERCAMBIADOR DE CALOR
MOV—07—0622 VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA 5 460 0.70 ax12 86.70 3/4"
AHEX—-07-0660 INTERCAMBIADOR DE CALOR —-0/- DMP—07—-0622 (VALVULA DE TAPON) 0.75 0.56 . .
17.4 30 13.00 460 16.24 4X10 77.20 11/2"
AHEX=07-0670 | INTERCAMBIADOR DE CALOR MOV—07-0623 | VALVULA MOTORIZADA EN DESCARGA BOMBA 0.75 30 0.56 460 0.70 412 86.60 3/4"
DMP—07—-0623 (VALVULA DE TAPON) . . . .
STP—07-0342 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 15.0 30 11.19 460 13.99 3#8+1#10 83.00 11/27 VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN »
STP—07—-0442 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 15.0 39 11.19 460 13.99 3#8+14#10 104.30 11/2" VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN »
VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN 3/4"
VALVULA MOTORIZADA EN RECIRCULACION EN 3/4"
[LOCALIZACION: S — @ >
CDM o | J | o 8, % [SISTEMA DE REFERENCIA
. ¢,INGESAM . d . Lo S 2 BN MAGNA SIRGAS MODIFICACIONES / / PROYECTO No
sSmith. ‘.25 UNION TEMPORAL PTAR CANOAS acueducto O = > © TIPO DE COORDENADAS PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA :
AGUA ALCANTARLLADO Y ASEO DE BOGOTA , §s 7~ M PLANAS CARTESIANAS | FECHA |MODIFICACIGN NOMBRE ING. RESPONSABLE FIRMA
CONTRATO DE CONSULTORTA No. 1-02-25500-0690—2011 CONTRATO EAAB No. 1-15-25500-0846-2012 s . & 2 OR'GEBNO gé’%R%EQADAS AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE A CONTIENE -
) 0 .C. ’
e A ( l‘ UA BOGOT .
DISENO: REVISO: RECIBIO: ,,_———:”;z—u—r*"'z) JOGO]:{ MURA VERTICE NP—13—BS—1 P - 1 1 FECHA AGOSTO/201 6
e T NS L e GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO|  EDIFICIO CONTROL DE DIGESTORES 1
0. Mo \ COTA: 2552.98 msnm .
REPRESENTANTE LEGAL huey Luorbe Boranllile]. e Pz ) COORDENADAS MEDIAS DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO CUADROS DE CARGAS PLANO No.
O PROPIETARIO TR APROBO: 5o RECIBIO: — SRR ESTE: 205000 m ESCALA NOMBRE DEL ARCHIVO E-07-214
ROBERT GAUDES FERNANDO SILVA G. ING. HUGO GOMEZ %p\\, . X : : - -
LIC. No:3901 ME, USA MAT. No: 0000001407VLL REGISTRO. No: 3429 ESCALA 1 :25'0003\6 8000() 2 1:10.0%6A5]4%|1ﬁ—A—2 PLANO DE DISENO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SIN ESCALA E0Q7214DSBT.DWG

LA ESCALA DE IMPRESION PARA ESTE PLANO ES DE TAMANO PLIEGO (700mmx1000mm)

ENTREGA 100% - VALIDO PARA CONSTRUCCION
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