
 
 
 

N

ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN

ESCALA GRÁFICA

F-00-005

N

SUB-ESTACIÓN

EEARC

SUB-ESTACIÓN

ELECTRICA PTAR

CANALES  DE

CRIBADO 1-6

CANALES DE

DESARENACIÓN 1-12

UNIDAD DE

MEZCLA RÁPIDA

UNIDAD DE

ALMACENAMIENTO DE

CLORURO FÉRRICO

CADICA GENERAL A

SEDIMENTADORES

PRIMARIOS

EDIFICIO DE

CASINO

ESPESADORES

CIRCULARES

POR GRAVEDAD

ZONA DE LAVADO Y

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

EDIFICIO DE

PRE-DESHIDRATACIÓN

AVENIDA PERIMETRAL DE LA SABANA

UNIDAD DE

ALMACENAMIENTO

DE POLÍMERO

SISTEMA DE

DESARENADO DE

LODO PRIMARIO

PARQUEADERO

DE SERVICIO

PARQUEADERO

EMISARIO FINAL

CÁMARA INICIAL

DE LA PTAR

EDIFICIO DE

MANTENIMIENTO

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN

Y LABORATORIO

ESTRUCTURA

CRIBADO DE LODOS

Y NATAS

CAMARA INICIAL

EMISOR FINAL FASE I

CÁMARA SALIDA A

AIREACIÓN FASE II

DIGESTORES

ANAERÓBICOS

SEDIMENTADORES

 PRIMARIOS

HIDRÓLISIS

TÉRMICA

EDIFICIO DE

DESHIDRATACIÓN

ALMACENAMIENTO

ALMACENADORES DE

BIOGÁS

ESTACIÓN DE BOMBEO

 NATAS PRINCIPAL

PORTERIA

COGENERACIÓN

PLANO F-00-006 EXTINCIÓN HÚMEDA - BASE 1

PLANO F-00-020 SISTEMA DE ALARMA - BASE 1

PLANO F-00-026 EXTINTORES PORTÁTILES - BASE 1

PLANO F-00-008 EXTINCIÓN HÚMEDA - BASE 3

PLANO F-00-022 SISTEMA DE ALARMA - BASE 3

PLANO F-00-028 EXTINTORES PORTÁTILES - BASE 3

PLANO F-00-010 EXTINCIÓN HÚMEDA - BASE 5

PLANO F-00-024 SISTEMA DE ALARMA - BASE 5

PLANO F-00-030 EXTINTORES PORTÁTILES - BASE 5

PLANO F-00-007 EXTINCIÓN HÚMEDA - BASE 2

PLANO F-00-021 SISTEMA DE ALARMA - BASE 2

PLANO F-00-027 EXTINTORES PORTÁTILES - BASE 2

PLANO F-00-009 EXTINCIÓN HÚMEDA - BASE 4

PLANO F-00-023 SISTEMA DE ALARMA - BASE 4

PLANO F-00-029 EXTINTORES PORTÁTILES - BASE 4

PLANO F-00-011 EXTINCIÓN HÚMEDA - BASE 6

PLANO F-00-025 SISTEMA DE ALARMA - BASE 6

PLANO F-00-031 EXTINTORES PORTÁTILES - BASE 6

CANALES  DE

CRIBADO 7-12

CANALES DE

DESARENACIÓN 13-24

TRATAMIENTO BIOGAS

EDIFICIO DE

DESHIDRATACIÓN

TRATAMIENTO

EEARC

(POR OTROS)


