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SERVICIO ABREVIATURA | TUBER1A MATERIAL ABREVIATURA UNIDADES DE PROCESO PARA P&IDS
CORRIENTES DE AIRE/GAS ACERO AL CARBON cs AREA DE PROCESO NOMERO
AIRE_AMBIENTE AR SS AREAS MISCELANEAS 90
ACERO INOXIDABLE 316 SS316
BIOGAS DGAS SS/HDPE ESTACION ELEVADORA — EEARC 1%
GAS NATURAL NG 55 ACERO INOXIDABLE 304 S$S304 CRIBADO Y DESARENACION 2
SERVICIOS DE AGUA ACERO GALVANIZADO GS MEZCLA RAPIDA 3
AGUA DE SERVICIO DWS ';'é‘;ssﬁ\\//f; SEDIMENTACION PRIMARIA 4
AGUA POTABLE bW COBRE cu ESPESAMIENTO Y CRIBADO DE LODOS Y NATAS, 5
QUIMICOS PRE—DESHIDRATACION
CLORURO FERRICO FER PVC HIERRO DOCTIL DI SISTEMA DE HIDROLISIS TERMICA 6
POLIMERO POL PVC
SLICOL o HIERRO DOCTIL CON RECUBRIMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DIGL DIGESTORES ANAERGBICOS 7
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS Y COGENERACION 8
. CORRIENTES DE PCI;'\;OCESO _ POLICLORURO DE VINILO PVC DESHIDRATACION 9
AGUA CRUDA RW o POLICLORURO DE VINILO CLORADO CPVC SISTEMA DE CONTROL DE OLORES 10
AGUA LIBRE DE AIRE DAW cs DRENAJES (PARA P&IDS) 11
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE
AGUA PRETRATADA PTW DI SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIO 20
AGUA SUAVIZADA SFW cs PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (FRP) GRP LODOS ACTIVADOS (FASE 2 Y FASE 3) 21%
CENTRADO CEN Dl SEDIMENTACION SECUNDARIA  (FASE 2) 20%
CONDENSADO CND HDPE/PVC/CS
SRENATE SR ol CLORACION  (FASE 2) 23%
EFLUENTE SEDIMENTACION PRIMARIA PSE DI ESPESAMIENTO DE LODOS SECUNDARIOS (FASE 2) 24%
FILTRADO FIL DI/PVC *POR OTROS
LODO DIGERIDO DIS DI
LODO HIDROLIZADO HSL DI/SS316
LODO PRIMARIO PS DI
LODO PRIMARIO ESPESADO TPS DI
LODO PRIMARIO PRE—DESHIDRATADO PDS SS
” NATAS SCM DIGL
< NATAS CONCENTRADAS TSCM CPVC
- NUTRIENTE NTR PVC
= OLORES FA GRP/PVC
5 PURGA PRG cs
& VAPOR STM CcS
Zl GAS DE ESCAPE EG Ss
% * PARA DIAMETROS PEQUEROS
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o € 2 smith. (“!NGESAM 1NION TEMPORAL PTAR CANOAS acueducto L ES 2 @ PO e oS PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA PROYECTO No. p
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P ROBERT GAUDES FERNANDO SILVA G. ING. HUGO GOMEZ N : X ESCALA: NOMBRE DEL ARCHIVO: -UU- O
§§ Zo LIC. No:3901 ME, USA MAT. No: 0000001407VLL REGISTRO. No: 3429 ESCALA 1 :25'0003\66 2000 € 1:10.0%6A514%|1ﬁ—A—2 PI-ANO DE DISENO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SIN ESCALA IO0004NFLG.DWG 2

ENTREGA 100% - VALIDO PARA CONSTRUCCION

A B C D E F G H | J




